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Nach Gemeinderatstermin aus Juni 21 waren weitere Bestandserkundungen erforderlich.
1. Ausgangslage

Im Rahmen der energetischen Sanierung war die Überprüfung der vorhandenen Tragkonstruktionen erforderlich.

2. Untersuchung der Hauptträger des Dachtragwerks bzgl. der Tragfähigkeit
Festgestellt wurden Beschädigungen der Hauptträger (Spannbeton) durch Anbohren der Spannstähle für die 
Aufhängung von Sekundärkonstruktionen wie z.B. Beleuchtungsträger. Mittlerweile wurde festgestellt, dass auch bei 
der Befestigung der Sportgeräte weitere Beschädigungen erfolgt sind. Der Umfang muss noch genau ermittelt werden.

3. Untersuchung der Gasbetondielen bzgl. Tragfähigkeit (Ausgasungsverhalten)
Die Belastbarkeit ist momentan gegeben, jedoch sind die Grenzwerte teilweise schon erreicht und eine Prognose, wie 
lange die Belastbarkeit noch gewährleistet werden kann ist nicht mehr möglich.
Momentan kann die weitere Planung nicht von einer zukünftig ausreichenden Gebrauchstauglichkeit ausgehen.

4. Rechnerische Untersuchung der Stützen und Fundamente bzgl. Tragfähigkeit
Hier sind noch kleine Reserven vorhanden. Die Lastaufnahme eines ertüchtigten Dachtragwerks scheint gewährleistet 
zu sein. Muss jedoch für die konkrete Ausführung nachgewiesen werden.

Konstruktive Folgen für die zu ertüchtigende Dachkonstruktion
Hauptträger:
Ertüchtigung der beschädigten Spannstähle durch GFK-Lamellen möglich. 
Gasbetondielen:
Lastfreistellung durch ein aufgeständertes flachgeneigtes Blechdach. Die Flächenlast des Daches wird damit direkt an die 
sanierten Hauptträger abgegeben. 
Neue Kaltdachkonstruktion 
durch ein aufgeständertes flach geneigtes Blechdach mit erhöhter Wärmedämmung. Ausreichend dimensioniert für die 
Aufnahme einer PV-Anlage.
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Abstimmungsskizze aus der 
Besprechung vom 25.04.22

- Architekt
- Tragwerksplanung
- Gutachter Hauptträger
- Gutachter Porenbeton
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Weitere Vorgehensweise
- Planerische Vertiefung ggf. mit angepassten

Systemlösungen z.B. Kalzip
- Entwurfsplanung + Bauantrag verbunden mit 

Entwurfsstatik und Kostenberechnung
- Prüfung möglicher Förderprogramme
- Ausführungsplanung und Ausschreibung der 

Bauleistungen bis Ende 2022
- Ausführung möglich vorr. ab Frühjahr 2023


